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[bookmark: _Toc146699829][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由××××提出。
本文件由××××归口。
本文件起草单位：汕头市消防救援支队、广东省汕头市质量技术监督标准与编码所。
本文件主要起草人：
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民宿消防安全管理规范
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc146699830]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了民宿消防安全管理的基本要求,以及目标、责任职责、管理制度、检查要点、教育培训、安事故与应急、持续改进7个核心技术要求。
本文件适用于汕头市民宿消防安全管理，以及民宿消防安全标准化创建、评审。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc146699831]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB 15630 消防安全标志设置要求
GB/T 38315 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则
GB/T 39000 乡村民宿服务质量规范
GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50054  低压配电设计规范 
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
GB 55037 建筑防火通用规范 
GB/T 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行
DB4403/T 21 民宿服务规范
DBJ/T15-138 建筑电气防火检测技术规程
LB/T 065 旅游民宿基本要求与评价
CECS 219 简易自动喷水灭火系统应用技术规程
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc146699832]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

民宿  Home stay inn
本标准中民宿只指利用当地民居等相关闲置资源，经营用客房不超过4层、建筑面积不超过800㎡，主人参与接待，为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。利用自建住宅以外的其他民用建筑进行改造的民宿，其消防安全应当符合 GB 50016要求。

民宿主人 owner investor
民宿业主或经营管理者。

民宿群  Home stay group 
民宿相对集中成片的民宿区或民宿部落或民宿村。

消防安全隐患 nonconformity in fire fighting
生产经营单位违反有关消防法律、法规、规章、标准、规程、消防安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
[bookmark: _Toc146699833]基本要求
[bookmark: _Toc146699834]公共基础消防设施
设有民宿群的村镇，其消防基础设施应与农村基础设施统一建设和管理。
设有民宿群的村镇建设给水管网时，应配置消火栓。已有给水管网但未配置消火栓的地区，村镇改造时应统一配置室外消火栓。无给水管网的地区，村镇改造时应设置天然水源取水设施或消防水池，山区宜设置高位消防水池。消防水池的容量不宜小于144 m³，当村镇内的民宿群柱、梁、楼板为可燃材料时，消防水池的容量不宜小于200 m³。
砖木结构、木结构以及设置在山林地区的民宿群，应采取设置防火隔离带、设置防火分隔、开辟消防通道、提高建筑耐火等级、改造给水管网、增设消防水源等措施，改善消防安全条件、降低火灾风险。
[bookmark: _Toc129795459][bookmark: _Toc129795458][bookmark: _Toc146699835]建筑分类与建筑规模
按照建筑材料的燃烧性能，民宿可分为三类：
A 类，墙、柱、梁、楼板、楼梯和屋顶承重构件等均为不燃材料；
B 类，墙、柱、梁、楼板、楼梯等均为不燃材料，屋顶承重构件为可燃性材料；
C 类，墙、柱、梁、楼板任意构件为可燃性材料。
C类经营用建筑层数不应超过3层；当经营用建筑层数为3层时，每层最大建筑面积不应超过200 ㎡；当经营用建筑层数为2层时，每层最大建筑面积不应超过300 m2。
民宿建筑安全应符合 GB/T 39000中第6.2条要求。
[bookmark: _Toc146699836]建筑构件
A类民宿采用钢结构时应进行防火保护，柱的耐火极限不应低于2.5 h、梁的耐火极限不应低于 1.5 h、屋顶承重构件的耐火极限不应低于1 h。
B类民宿采用钢结构时应进行防火保护，柱的耐火极限不应低于2 h、梁的耐火极限不应低于1 h。
C类民宿疏散楼梯为木质楼梯时，应经阻燃处理，耐火极限不低于0.5 h。

[bookmark: _Toc146699837]平面布置
休闲娱乐区、具有娱乐功能的餐饮区总建筑面积不宜大于200 ㎡。
客房、餐厅、休闲娱乐区、零售区、厨房等不应设置在地下室或半地下室。
使用明火的厨房应独立设置，与其他部位之间应采用不燃性墙体或实体墙进行分隔，墙上开设的门窗应为乙级防火门窗，符合GB 50016相关要求。
采用瓶组方式供应液化石油气的，应设置独立的瓶组间，存储的液化石油气总重量应在 100 kg以下。
燃气设施不得设置在客房、餐厅、楼梯间、疏散走道及公共活动空间内。
[bookmark: _Toc146699838]室内装饰装修
当采用金属夹芯板材作为建筑材料时其夹芯材料应为不燃材料。
禁止采用易燃、可燃装修材料。
楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用不燃装修材料。
疏散走道的顶棚应采用不燃装修材料，墙面和地面应采用不燃或难燃的装修材料。
客房与公共活动用房的顶棚、墙面、地面应采用不燃或难燃的装修材料。
砖木结构、木结构的民宿厨房与炉灶相邻的墙面应作不燃化处理，灶台周围2 m范围内应采用不燃地面，炉灶正上方2 m范围内不应有可燃物。
建筑外墙不得采用易燃、可燃保温材料和易燃、可燃外墙装饰、装修材料。
[bookmark: _Toc146699839]安全疏散
封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室外的出口可以作为安全出口。
A类民宿每层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5 m。当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15 m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过50人时，除首层外可设置1个安全出口。
B类民宿每层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5m。当房间门至楼梯入口的疏散距离小于15 m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过25人时，除首层外可设置1个安全出口。
C类民宿每一层安全出口不应少于2个，相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离应大于5 m。当每层最大建筑面积不超过200 m²，房间门至楼梯入口的疏散距离小于15 m，且使用楼梯疏散的各层人数之和不超过15人时，除首层外可设置1个安全出口。
客房、餐厅、休闲娱乐区以及其他长期有人停留的区域应设有开向户外的窗户，窗户净高度不宜小于1 m，净宽度不宜小于0.8 m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2 m，窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物，确需设置防盗网时，防盗网和窗户应从内部易于开启。
在二层及以上客房内根据客房室内地面与室外地坪高差配备以下一种逃生避难器材：
高差不大于 6 m 的楼层配备逃生绳；
高差大于 6 m、不大于 15 m 的楼层配备缓降器、软梯等辅助逃生设施。
[bookmark: _Toc146699840]消防设施配备
应利用自来水管道在建筑各层设置消防软管卷盘；当自来水管道水压难以满足灭火需求时应设置增压设置并保证应急状态下可靠启动。
建筑内每25 m2应至少配备一具灭火器，灭火器可采用3 kg及以上ABC干粉灭火器或6 L及以上水基型灭火器，灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处。
客房、公共活动用房、厨房、走道等部位应设置联网式火灾报警探测器或火灾自动报警系统；
使用燃气的厨房应设置相适应的可燃气体探测器以及与其联动的紧急切断装置。
单栋建筑客房数量超过8间或同时具有用餐、休闲娱乐功能，且容纳人数超过40人的民宿，应设置简易自动喷水灭火系统，其设置应满足CECS 219规范要求。
厨房部位应设置不少于2块灭火毯，尺寸大小应足以覆盖灶台。
安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志，楼梯间、疏散走道以及面积大于200平方米且经常有人停留的房间应设置应急照明灯。
每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、过滤式自救呼吸器等设施，并应在明显部位张贴疏散示意图和应急联络信息及说明。
[bookmark: _Toc146699841]电气安全
电气线路应穿管保护。明敷于可燃材料上的电气线路应采用金属管或金属线槽保护；明敷或暗敷于不燃材料上的电气线路可采用燃烧性能不低于 B1 级的刚性塑料管保护。
电表、配电箱应安装在不燃材料上，并有防湿防雨措施，严禁设置在疏散楼梯及室内走道。
应按GB 50054、GB/T 13955 规定设置动作电流不大于 300 mA 的剩余电流动作保护器，定期检查，确保完好有效。
鼓励民宿安装电气火灾监控系统。
[bookmark: _Toc146699842]消防安全管理
[bookmark: _Toc146699843]目标
民宿主人应根据自身实际，确定消防安全目标，建立风险管控和隐患排查治理制度，落实“安全自查、隐患自除、责任自负”的消防安全管理机制。
[bookmark: _Toc146699844]责任
民宿主人开展民宿消防安全管理工作，应遵循“预防为主、防消结合”的方针，落实消防安全主体责任。以安全风险管控、隐患排查治理、火灾预防为基础，以消防安全责任制为核心，通过风险自知、安全自查、隐患自改，建立消防安全标准化管理制度，构建消防安全长效机制，全面提升消防安全管理水平，预防火灾事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的安全进行。
实行承包、租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任；消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。
承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当在其使用、管理范围内履行消防安全职责。对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任，可委托统一管理。 
[bookmark: _Toc146699845]职责
民宿主人是民宿经营场所消防安全第一责任人，全面负责本民宿消防安全工作。民宿主人可根据消防法律法规要求，确定专（兼）职消防安全管理人，负责本民宿的消防安全管理工作。
鼓励民宿主人投保火灾事故险、公众责任险等商业保险，防范经营风险。
民宿主人职责
民宿主人是民宿消防安全第一责任人，履行以下消防安全职责：
落实消防安全责任制，制定本民宿的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保完好有效；
保障经营场所疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
组织防火检查，及时消除火灾隐患；
组织实施或参与有针对性的消防演练；
根据需要确定消防安全管理人，组织实施消防安全管理工作；
法律、法规规定的其他消防安全职责。
消防安全管理人职责
    民宿主人可根据需要聘任消防安全管理人协助开展消防安全工作，消防安全管理人应履行以下消防安全职责：
1. 贯彻国家法律法规、标准，及时传达上级主管部门文件要求；
组织实施日常的消防安全管理工作，做好消防安全的资金投入保障和组织保障。
确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；
每日防火巡查，并建立巡查记录；
对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；
根据自身情况，依据法规要求，编制应急预案；
法律、法规规定的其他安全职责。
[bookmark: _GoBack]未聘任消防安全管理人的，由民宿主人落实以上职责。
从业人员职责
1. 落实民宿各项消防安全管理制度，对每一位入住人员落实安全告知义务；
参加消防安全培训，自觉提升火灾处置能力；
熟知民宿消防安全风险点，主动查找、排除隐患；
不违章作业，不违反操作规程；
及时、准确报告事故。
[bookmark: _Toc146699846]管理制度及操作规程
民宿单位应根据法律、法规相关要求及自身情况，建立消防安全管理制度，并及时传达给从业人员，确保相关要求落实到位，消防安全管理制度包括但不限于下列内容：
——防火巡查、检查制度
——消防设施器材维护保养制度
——用火用电安全管理制度
——火灾隐患整改制度
——消防宣传教育培训制度
——灭火和应急疏散预案演练制度
民宿应根据自身情况，建立相关操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。
[bookmark: _Toc146699847]日常消防安全检查
民宿主人或消防安全管理人应每月组织开展至少1次的全面消防安全检查，并建立检查记录。有顾客入住时，应每日进行安全巡查，并记录巡查情况。
公共区域检查要点
1. 应确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，不得占用防火间距；
定期开展消防设施、器材维护保养，保证齐全、完好有效。不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓；
定期对电气线路、电气设施设备、电箱、开关、插座检查、维护和保养，无安全隐患；
电动自行车应按规定在指定地停放、充电。严禁电动自行车以及其电池进入民宿内停放、充电，严禁飞线充电；
户外广告牌、灯箱、装饰架等的设置，不得影响消防救援行动和建筑物消防安全，应定期对广告牌、灯箱等开展检查，落实消防安全要求。
客房检查要点
1. 门、窗牢固完好，在紧急情况下应能方便开启；
客房内配备的消防设施、器材及消防安全警示标志、标识完好有效；
客房内插头、插座接触良好，无过热和松动；
严禁在客房内使用大功率电器进行烹饪；
严禁在客房内存放汽油、煤油、柴油、酒精等易燃、可燃液体。
厨房和餐厅检查要点
1. 布局合理，物品摆放不应阻碍消防疏散和消防救援；
电气设施、用电设备符合用电安全规范要求，插座应有防尘防烟、防潮防护装置；
燃气储存、使用部位设置的燃气报警和紧急切断装置完好有效；
抽油烟机、排风口，应定期清洁，无明显油污污垢；
炉灶无破裂、开关阀门可靠，熄火保护装置可靠。
危险作业检查要点
危险作业包括动火作业、临时用电作业等，涉及危险作业时，民宿主人或消防安全管理人员应进行作业前安全确认，不符合作业条件的，严禁实施作业。
施工现场存在以下情形之一时，严禁动火作业：
1. 防火安全责任人不明确；
周围的可燃易燃杂物未清除；
附近固定可燃物未采取防护措施；
盛装易燃液体的容器、管道，未清洗彻底；
受热膨胀、变形或破损的容器、管道，有爆炸危险；
储存易燃易爆物品的场所，未排除火灾爆炸危险；
高空焊接或焊割前，附近及下方可燃物未清理或未采取保护措施；
未配备相应灭火器材。
动火作业后，应彻底清除现场火种，施工人员应留守现场至少30分钟。
严禁营业期间在客房内动火作业。确需动火作业的，必须设置防火隔离措施，现场必须配备监护人员、灭火器等。
在室内使用油漆等易挥发产生易燃气体时，应保持通风，严禁明火，采用防静电措施。
特种作业人员须持相应证书作业，且证书在有效期内。
民宿应在设备设施施工、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场配置灭火器应急措施。
民宿主人应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB/T 11651规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。
[bookmark: _Toc146699848]教育培训
民宿主人应积极参加所在地政府部门组织的消防安全知识培训，确保具备安全第一责任人所需要的消防安全等知识和技能。
民宿主人、消防安全管理人，应主动参加消防职业技能学校培训，并取得相应证书。
从业人员应接受以消防安全“四个能力”为主要内容的培训，掌握与工作岗位相适应的消防安全知识和技能，熟悉消防安全设备设施的位置和使用方法，能及时有效地解决以消防为主的各类安全问题。宜参加消防职业技能培训学校培训，并取得相应证书。
新上岗和进入新岗位的员工应接受岗前消防安全培训，在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训。
民宿应公示、告知客人遵守入住民宿的消防安全，告知民宿周边环境、逃生通道、消防应急器材的放置位置、火灾报警电话。

[bookmark: _Toc146699849]事故与应急
民宿主人或消防安全管理人应结合民宿实际，应编制以初起火灾扑救、火场疏散逃生为主要内容的系列现场处置方案，配置相应的应急物资和装备。
民宿应每年至少组织全体从业人员开展一次灭火和应急疏散演练。
民宿应主动参与属地“区域联防”、“社区互助”等社会联动体系，纳入群防群治力量。
民宿应在室内显著位置张贴各类突发事件应急处置卡。
火灾事故发生时，现场人员应及时报警（报警电话：119），报警时应说明事故发生的地点、现场情况、已采取的措施等。
事故发生后，民宿主人及从业员应保护好现场，配合事故调查人员进行调查，如实提供相关情况。
[bookmark: _Toc146699850]持续改进
民宿主人应每年至少1次对民宿消防安全标准化基本规范的执行情况进行自评，验证对本规范的各项内容的完成情况，并将自评结果应形成文件，存档备查。
已开业的既有民宿，应参照本条款，按属地行业主管部门和消防救援机构要求，逐步改造完善消防安全基本条件，加强消防安全管理。
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